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Energimarkning sioe 1 476

Energimzaerkning for felgende ejendom:

Adresse: Enghave Plads 3

Postnr./by: 1670 Kebenhavn V

BBR-nr.: 101-120813-001

Energimezerkning nr.: 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 =

Energikonsulent: Christian Strarup A8 Enghive

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingeniarfirma A/S

Energimaerkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighedeme for at opna besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejfligheders gennemsnitlige forbrug.

Mezerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket energikensulent, som har
godkendelse til at energimazrke flerfamiliehuse.

zOplyst:varme

* Udgift inkl. Lavt forbrug
moms ag afgifter: 409.839 kr./ar
* Forbrug: 575,92 MWh
filernvarme

* Oplyst for perioden:
Fijernvarme; 01-11-2008 - 01-11-2009

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er

klimakorrigerede af energikonsulenten, sa det Haojt forbrug
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt
ar rent temperaturmaessigt.

Energikonsulenten foreslar forbedringerne nedenfor. Der kan veere flere forslag pé side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Arlig Arlig Skonnet
besparelse i besparelsei investering Tilbage-
Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inki.moms betalingstid
1 Efterisolering af etageadskillelse 2 kWh el 38.900 kr. | 230.000 kr. 59ar
mellem &. sal og loft. 60,08 MWh
fiernvarme

Bemaerk:
Forslagene bygger pa det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af
bygningen, herunder drifistider m.v. for installationer og for bygningen sem helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi — fx hvis dyr el erstattes med billigere
fiernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skannet den nedvendige investering til hvert forsiag. Det vil sige udgifter til materialer og
héndvaerkere samt, hvis det er skannet nedvendigt, arkitekt/ingenier, byggeplads og andre
folgeomkostninger
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Energimzrkning nr.; 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 /B Enghave

Energikonsulent; Christian Strarup

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingenigrfirma A/S

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpet tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter
og andre laneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfere flere forslag er ikke nedvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke filfaz!det hvis man bade far en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

S& meget udger den samlede besparelse, hvis man gennemferer alle forslag naevnt ovenfor:

+ Samlet besparelse pa varme 38.878 kr./ar
* Samlet besparelse pa el til andet end opvarmning 4 kr./ar
+ Besparelseri alt 38.882 kr.far
+ Investeringshehov 230.000 kr. inkl. moms

Alle belgb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemferes vil det forbedre husets energimaerkning til karakteren: D

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i gjeblikket karakteren B,

Hvis en bygning opnar karakteren A1 eller A2 betegnes den ifelge Bygningsreglementet som ef
lavenergihus

Ved ombygning og renovering er det som regel seerlig attraktivt at gennemfare energiforbedringer — bade
af pkonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskeasrm og installationer i forbindelse med ombygning og
renovering. Le=s mere i Bygningsreglementet (www.sbst.dk/br08.dk). Regierne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler p& energiforbedring som kan eller skal gennemfares i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Per Koch med ved gennemagang.
Der er ikke indhentet drifisjournal.

Det er undersagt, at det ikke er rentabelt, at etablere vedvarende energi under nuvasrende forhold.
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Energimaerkning nr.: 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 8 Enghave

Energikonsulent: Christian Strarup

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingeniarfirma A/S

Det beregnede forbrug er hgjere end det oplyste forbrug. Dette kan skyldes brugeradfsard {eksempelvis at
der ikke opretholdes normal indetemperatur i alle rum), samt at kazlder ikke opvarmes til normal
rumtempersafur, selvom der er radiatarer.

* Loft og tag

Status: Der er ikke isoleret i etageadskillelse mod tageetage.
Loft i port er iscleret med ca. 100 mm isolering.

Forslag 1: Efterisolering af etagedask mellem loft og 5. sal ved indbizsning af granulat. Det er
forudsat at der kan isoleres med 50 mm granulat.

* Ydervaegge

Status: Ydervaagae:
Stusetagen: 70 cm massiv teglveag (3 sten).
1. og 2. sal: 60 cm massiv teglvaeg (2% sten).
3. og 4. sal: 47 cm massiv teglveeg {2 sten).
5, sal: 36 cm massiv teglveeg (1% sten).
Murpartier under vinduer er 1 sten tykke. Radiatorer er placeret foran den isolerede
brystning.

* Vinduer, dore og ovenlys

Status: Alle dere og vinduer har termoruder

+« Gulve og terreendask

Status: Loft i keslder er isoleret med 100 mm isolering.
» Kzelder
Status: Opvarmet keelder mod jord med uisoleret keeldergulv.

Kaelderydervesgge mod jord bestar af 72 cm masslv teglvaeg (3 ¥ sten).

+« Ventilation

Status: Der er ikke mekanisk ventilation i boliger.
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Energimaerkning nr.; 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 B Enghave

Energikonsulent: Christian Strarup

Programversion; Energy(08, Bel6 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingenisrfima A/S

* Varmeanlzaeg

Status: Ejendommen er forsynet med fiernvarme.
Indirekte fiernvarme via veksler.

Afleeste temperaturer:
Centralvarme, frem: 65 °C.
Centralvarme, retur: 37 °C.

Aflzest pa energimaler:

Fjernvarme frem / fjernvarme retur; 92/45 °C.

2.453 MWh og 48.321 m?, svarende til en gennemsnitiig afkaling p& 43,6 °C i mélerens
levetid, hvitket er meget acceptabelt.

Accepiabe! rarisolering.

+ Varmt vand
Status: Varmtvandsbehclder fra 1995: Reci, 2.000 liter, velisoleret,

Cirkulationspumpe, varmt brugsvand: fabr. Grundfos, Alpha, 35— 50 W.

Afleaste temperaturer:
Vamit brugsvand: 55 °C.
Der er ikke termometer p& varmt brugsvand cirkulation,

Nedre fordelt anls2g med hovedledninger i kzzlder.

Anlasg for varmt brugsvand er indreguleret med termostatiske reguleringsventiler pa
stigsfrenge i keslder.

* Fordelingssystem

Status: 2-strenget radiatoranleeg indreguleret med dynamiske reguleringsventiler i kaelder.
Radiatorer er forsynet med termostater.

Centralvarmepumpe: fabr. Grundfos, Magna 32-120, 25-435 W.

* Automatik

Status: Automatik til styring af flernvarmecentral: Reci med udekompensering.
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Energimzerkning nr.: 200028608

Gy]digt 5 ar fra: 26-02-2010 A/B Enghave

Energikonsulent: Christian Strarup

Programversion: Energy08, Be05 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingenigrfirma A/S

*» Belysning

Status: P& hoved- og bagtrapper er der lysarmaturer med lavenergipaerer, styret med

lydsensorer.

Udendersbelysning: lysarmaturer med lavenergipasrer, styret med skumringsrelss.
| keslder er der manuel styring, lysarmaturer med lavenergipasrer.

| Butik (boghandler) er der 36 W lysstofrar, manuelt styret.

+ Toiletter

Status: Individuelt i boliger.

* Armaturer

Status: Det anbefales at det sikres, at vandarmaturer er forsynet med luftblandeperlatorer.
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Energimzerkning nr.: 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 § D Enpiave
Energikonsulent: Christian Strarup )
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende

Ingenigrfirma A/S

* Opforelsesan 1896

* Ar for veesentlig renovering: 1996

* Varme: Fjernvarme
* Supplerende opvarmning: Ingen

+ Boligareal ifoige BBR: 5236 m?

* Erhvervsareal ifolge BBR: 209 m?

* Opvarmet areal: 5445 m?

« Anvendelse ifelge BER: Etagebolig

* Kommentar til BER-oplysninger:

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-gjeroplysningsskemaet.

« Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Fjernvarme: 647,00 kr. pr. MWh
El: 2,00 kr. pr. kWh
Fast afgift: 138.882,40 kr. pr. ar

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhasngig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er | god energimasssig stand, uanset
om energitabet sker i omrader udenfor den enkelte lgjlighed, fx. | varmecentralen,

1 ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

Gennemsnitligt drlige
Type Areal i m* energiudgifter

Bolig 40 3.000 kr.
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Energimzerkning nr.: 200028608

Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 20 Enghave
Energikonsulent: Christian Strarup
Programversion: Energy08, Be0& version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingenigriirma A/S
Gennemsnitligt arlige
Type Areal i m* energiudgifter
Bolig 50 3.700 kr.
Balig 60 4.400 kr.
Bolig 70 5.200 kr,
Bolig 80 5.900 kr.
Bolig 80 6.600 kr.
Bolig 100 7.300 kr.
Bolig 146 10,700 kr.
Erhverv 76 5.600 kr.
Erhverv 129 9.500 kr.
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Energimzerkning nr.: 200028608 i E—— t
Gyldigt 5 ar fra: 26-02-2010 ATB Engliave

Energikonsulent: Christian Strarup o
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Henrik Larsen Radgivende
Ingeniarfirma A/S

Formalet med energimeerkningen er at fremme energibesparelser og synliggere mulighederne for at spare
energi til gavn for privatekonomien, miljzet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal seelger eller udlejer fremlazgge en energimasrkning, der ikke ma
veere over 5 ar gammel. Reglerne geelder ogsa ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er starre end
1000 m2, skal energimaarkes hvert 5. ar.

Energimazrkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Qrdningen administreres af Fazllessekretariatet for Efiersyns- og Meerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) pa vegne af Energistyrelsen. ENBRGI

GTYYRELSEH

Forheho!d for priser

Energimerkets besparelsesforslag er baseret pa energikensulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene ivaerksasttes, bor der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandarer og
foretages en faglig konkret vurdering af l@sninger og produktvalg. Desuden ber det underseges, om der
kraeves en myndighedsgodkendelse,

Klagemulighed

Safremt ejer eller kaber formoder, at der er fejl/mangler i energimesrkningen, skal man i ferste omgang
rette henvendelse til den kensulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke farer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimesrkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejiigheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og
andelsforeninger samt kebere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Lzes mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent: Christian Strarup Firma: Henrik Larsen

Radgivende Ingeniarfirma
A/S
Adresse: Godthabsveenget 4 Telefon: 38104204
2000 Frederiksberg
E-mail; cst@henrik-larsen.dk Dato for bygnings-  29-01-2010
gennemgang:

Energikonsulent nr.: 103229

Se evi. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.




